[bookmark: _GoBack]Прокуратура Вешкаймского района Ульяновской области провела проверку законодательства о водоснабжении и пожарной безопасности.
Установлено, что что пожарные гидранты, расположенные у дома № 80 по ул. Ленина в с. Вешкайма, у дома № 69 по ул. Садовая в с. Старое Погорелово и у дома № 15 по ул. Полевая в с. Ахматово-Белый Ключ в пребывали в неисправном состоянии и не могли обеспечить их нормативную эксплуатацию.
Бездействие должностных лиц создавало угрозу жизни и здоровью людей, а также препятствовало эффективному тушению пожара что послужило основанием для внесения представления об устранении нарушений закона.
В результате прокурорского вмешательства органом местного самоуправления обеспечено надлежащее функционирование пожарных гидрантов.

